
RG
S4

RG

S4

- rozdzielnia główna

- rozdzielka obwodowa (zabezpieczenie 
linii zasilającej kotłownię)
zabudować nad rozdzielną główną

- zasilanie rozdzielni kotłowni RS
przewód YDY 5x4 - 30m

- przepust przez strop do przyziemia

OZNACZENIA

w korytku kablowym

Wykonawca:

BUDOREX 

Bielsko - Biała

JOINT VENTURE

ul. Zapolskiej 3b, tel. 601864968

Autor projektu:

mgr inż. Piotr Zontek

Przedmiot rysunku:

REMONT ŹRÓDŁA CIEPŁA
I INSTALACJI GRZEWCZEJ

Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Szczyrku

Nazwa obiektu:

Szczyrk, ul. Szkolna 9

Aderes obiektu:

Zasilanie elektryczne
- rzut parteru

Nazwa rysunku:
Systemy grzewcze
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