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Zdemontować  istniejące naczynie
wzbiorcze wraz z rurami bezpieczeństwa
4xØ50 na 1xØ20
Naprawić otwory w podlodze
 zaprawą betonową

Zdemontować istniejące rury
odpowietrzenia Ø10

inż. Krzysztof Jarosiński
projektował:

przedmiot opracowania:

skala:

Temat:

Inwestor: branża:nazwa rysunku:

Wykonawca:

JOINT VENTURE
601864968

Remont źródła ciepła i instalacji grzewczej
przebudowy kotłowni - Część Technologiczna

Urząd Miejski w Szczyrku
1:100

P R O J E K T     Z A M I E N N Y
podpis:

nr rysunku:

DE-2
data:

maj 2011

upr.128/79/B-B

Projekt budowlany zamienny
ul. Szkolna 9 w Szczyrku
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1
Termomodernizacja budynku

, tel. Zapolskiej 3b
Bielsko-Biała,

BUDOREX

PRACE DEMONTAŻOWE

ODP - zamontować na istniejącej
rurze odpowietrzenia nowy
odpowietrznik automatyczny z
zaworem stopowym


