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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Strona tytułowa 
Spis zawartości opracowania

1.       Przedmiot opracowania
2.       Podstawa opracowania
3.       Opis techniczny przyjętego rozwiązania projektowego
4.       Wytyczne dla branż
5.       Uwagi końcowe
6.       Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr S-1 Sytuacja Skala 1:500 

Rys. nr S-2 Strefy grzewcze- rzut parteru Skala 1:200

Rys. nr S-3 Strefy grzewcze- rzut parteru Skala 1:200

Rys. nr S-4A Schemat technologiczny- instalacja grzewcza Skala 1:25

Rys. nr S-4B Schemat technologiczny- instalacja grzewcza Skala 1:25

Rys. nr S-5 Schemat technologiczny- instalacja wody użytkowej Skala 1:25

Rys. nr S-6 Rzut kotłowni Skala 1:50

Rys. nr S-7 Widoki Skala 1:25

Rys. nr S-8 Widok Skala 1:25

Rys. nr S-9 Szczegół montażowy obiegów pompowych Skala 1:20

Rys. nr S-10.1 Instalacja wod-kan - Rzut kotłowni Skala 1:50

Rys. nr S-10.2 Instalacja wod-kan - Rzut kotłowni Skala 1:50

Rys. nr S-10.3 Instalacja wod-kan - Rzut kotłowni Skala 1:50



Rys. nr S-11 Instalacja  wod-kan  –  Profil  kanalizacji 
technologicznej

Skala 1:25

Rys. nr S-12 Strefy grzewcze - Przyłączenia Skala 1:200

Rys. nr S-13 Widok BK Skala 1:20

Rys. nr S-14 Widok CK Skala 1:20

Rys. nr DE-1 Prace demontażowe Skala 1:100

Rys. nr DE-2 Prace demontażowe Skala 1:100

Rys. nr PPOZ-W Zabezpieczenia p.poz. - Warunki Skala 1:50

Rys. nr PPOZ-S Zabezpieczenia p.poz. - Widok sufitu Skala 1:50

Rys. nr PPOZ-A Zabezpieczenia p.poz. - Widok ściana A Skala 1:25

Rys. nr PPOZ-B Zabezpieczenia p.poz. - Widok ściana B Skala 1:25

Rys. nr PPOZ-C Zabezpieczenia p.poz. - Widok ściana C Skala 1:25

Rys. nr PPOZ-D Zabezpieczenia p.poz. - Widok ściana D Skala 1:25
    

C. ZAŁĄCZNIKI

1. Zaświadczenie  o  przynależności  do  Śląskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów 
Budownictwa 

2. Decyzja o nadaniu uprawnień 
3. Oświadczenie projektanta 
4. Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 26.05.2011
5. Opinia kominiarska nr 30/11 z dnia 30.05.2011 


