
1. Wprowadzenie, warunki ogólne  

1. Niniejsze opracowanie  jest Specyfikacją  Techniczną do Projektu 
Budowlanego Zamiennego  Remontu Źródła Ciepła  dla Zadania 
„ Termomodernizacja budynku ZSPiG  w Szczyrku ul. Szkolna 9. 

1. Specyfikacja ta stanowi obowiązującą podstawę, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.

2.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem remontu Źródła 
Ciepła i opisanych w trzech odrębnych opracowaniach:
1. Część technologiczna 
2. Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej 
3. Przebudowa Zasilania Elektrycznego Kotłowni

2. Określenia podstawowe
1. Wspólny Słownik Zamówień

1. 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
2. 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych.
3. Ogólne wymagania dotyczące robót

1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robot  oraz za ich 
zgodność dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego-które są najważniejsze.

2. Wykonawca wyznaczy osobę z uprawnieniami budowlanymi do 
prowadzenia robót instalacyjnych i budowlanych z zakresie objętym 
dokumentacją projektową.

4. Przekazanie terenu budowy
1. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
jeden egzemplarz specyfikacji technicznej.

2. Do rozpoczęcia prac remontowych kotłowni można przystąpić po 
stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:
1. brak jest zagrożeń i obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

BHP do prowadzenia robót instalacyjnych.

5. Dokumentacja projektowa
1. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, opisy  robót i 

materiałów niezbędnych do wykonania remontu. 
2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna  przekazane 
wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
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choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

3. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy".

4. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

6. Dane określone w dokumentacji projektowej  będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki .

7.  W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektowa lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość systemu , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie terenu budowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na obiekcie. Będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób,  własności społecznej i innej , a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.

3. Będzie stosować  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
2. możliwością powstania pożaru lub wybuchu .

7. Ochrona przeciwpożarowa
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

                                             

                                              BUDOREX JOINT VENTURE Sp. z o.o. ul. Zapolskiej 3b 43-300 Bielsko Biała tel. 601 864 968                                                           -2-

ZSPiG – Specyfikacja tech. do Projekt Zamienny Remontu Źródła  Ciepła 



4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.

8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie jak również tych które występują w stężeniu większym od 
dopuszczalnego.

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych 

w budynku takie jak istniejące rurociągi, kable itp.
2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych urządzeń.  
3. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inwestora,  zainteresowane władze oraz będzie 
współpracował z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 

4. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji.

10.Plan BIOZ  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Kierownik budowy przygotuje Plan BIOZ dla realizacji prac.
2. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.

11.  Ochrona i utrzymanie robót
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów  i 

urządzeń używanych  do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
roboty. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego.

12.  Stosowanie się do prawa 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane a które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni 

                                             

                                              BUDOREX JOINT VENTURE Sp. z o.o. ul. Zapolskiej 3b 43-300 Bielsko Biała tel. 601 864 968                                                           -3-

ZSPiG – Specyfikacja tech. do Projekt Zamienny Remontu Źródła  Ciepła 



odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.

2.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi być na bieżąco informowany o 
działaniach wykonywanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.

13.Materiały 
1. Ogólne wymagania

1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, 

2. Budynek Szkoły nie posiada miejsca w którym można by magazynować 
większe ilości materiałów/

3. Przechowywanie i składowanie materiałów dla dziennego zużycia będzie 
realizowane w pomieszczeniach przylegających do remontowanej 
kotłowni w uzgodnieniu z kierownictwem Szkoły.

14.SPRZĘT
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

gwarantuje wysoką jakość wykonywanych robót.
2. Sprzęt używany  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

15.WYKONANIE ROBÓT 0gólne Zasady
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej. 
1. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy wszystkie wymiary i 

warunki zweryfikować na budowie.

16.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć możliwie wysoką  jakość robót

2. Certyfikaty i deklaracje
3. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane na budowie muszą posiadać:

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa
2. Certyfikat na znak CE
3. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą techniczną.

17.Dokumenty budowy
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1. Dziennik budowy 
1. jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
budowy do końca okresu gwarancyjnego.

2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy  spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugi, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem wykonawcy  Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności:
1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
3. uzgodnienie przez inwestora  harmonogramu robót.
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów.
5. uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia
7. Zgłoszenie robót częściowych i ostatecznych odbiorów
8. inne istotne informacje o przebiegu robót.

4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone inwestorowi  do ustosunkowania się. Decyzje 
inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

5. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inwestora do 
ustosunkowania się. Projektant nie  jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2. Rejestr obmiarów
1. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów.

3. Pozostałe dokumenty budowy
1. Do dokumentów budowy zalicza się,  następujące dokumenty:

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
2. protokoły przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
4. protokoły odbioru robót,
5. protokoły z narad i ustaleń,
6. korespondencja na budowie.
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2. Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy.
4. Obmiar Robót

1. Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów.

2. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celów określonych w umowie  płatności.

18.ODBIÓR ROBÓT  
1. W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1. częściowy
2. końcowy 
3. pogwarancyjny.

2. Odbioru częściowego  dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym
3. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

4. Odbioru końcowego  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy 

5. Dokumenty do odbioru końcowego - podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora

6. Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.
2. szczegółowe specyfikacje techniczne
3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów
4. wyniki pomiarów kontrolnych,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiał
6. protokoły odbioru i przekazania,
7. protokół przeprowadzonych płukań,
8. protokoły prób ciśnieniowych.
9. dokumenty urządzeń ciśnieniowych.

19.Odbiór pogwarancyjny 
1. Ppolega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.

20.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
21.PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY I INNE DOKUMENTY - obowiązujące przepisy 

prawa:
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1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz. 
U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

2. Informacje zawarte w: Polskich Normach, Wytycznych projektowania, 
wykonania i eksploatacji, Literaturze technicznej.

3. PN-B-02421: lipiec 2000: „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania.”

4. PN-B-02414: „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań instalacji ogrzewań wodnych systemów ciepłowniczych. 
Wymagania.”

5. PN-93/C-04607: „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody.”

6. PN-84-B-01400: „Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
7. ”Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. – mont., cz. II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA – Ogólne informacje  
1. Koncepcja przebudowy kotłowni

1. Termo-modernizacja budynku wymaga dostosowania źródła ciepła oraz 
instalacji grzewczej do realizacji oszczędności energetycznych. W 
niniejszym opracowaniu uwzględniono trzy zasadnicze elementy niezbędne 
do osiągnięcia tego celu:
1. Przebudowa systemu grzewczego / układu technologicznego /  która 

umożliwia podział budynku na indywidualnie sterowane strefy 
ogrzewania.

2. Zastosowanie systemu sterowania BMS integrującego budynek z pracą 
kotłowni.

3. Zastosowanie kotłów kondensacyjnych 
4. Pomieszczenie kotłowni zostanie wydzielone z „istniejącej dużej 

kotłowni” poprzez wybudowanie ściany oddzielającej oraz zamontowanie 
drzwi.

2. Układ technologiczny kotłowni:

1. Trzy / 3 / kotły kondensacyjne o mocy 92  kW każdy pracujące w 
układzie kaskadowym.

2. Wymiennik ciepła rozdzielający „brudny”  50 letni otwarty układ 
grzejników i rurociągów  od „czystego” układu kotłów kondensacyjnych.

3. Istniejący układ otwarty zastanie zamknięty poprzez zastosowanie:

1. Nowych ciśnieniowych przeponowych  naczyń wzbiorczych

2. Demontaż otwartego naczynia wzbiorczego.

3. Montaż indywidualnych odpowietrzników na istniejących rurociągach 
odpowietrzających w miejscach wskazanych na rysunkach.
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4. Obiegi pompowe wraz z zaworami 3-drogowymi dla poszczególnych 
części Szkoły pozwolą na indywidualną regulację temperatury w 
poszczególnych strefach  obsługiwanych przez te obiegi znaczne 
oszczędności energii:

1. Każda część / strefa / Szkoły ma inną charakterystykę cieplną i inne 
wymagania co do temperatury jak i czasu użytkowania. W związku z 
tym system grzewczy szkoły został podzielony na trzy  / 3/ oddzielne 
obiegi + przyłączą dla przyszłego systemu kuchni:

2. Północny

3. Południowy

4. Sala gimnastyczna

5. Przygotowano odejścia pod dodatkowy obieg dla przyszłej wentylacji 
kuchni.

6. Każdy obieg będzie obsługiwany przez przez oddzielną pompę 
obiegową oraz zawór sterujący 3-drogowy, armaturę odcinającą.

7. Czujniki temperatury będą umieszczone w wybranych 
pomieszczeniach w poszczególnych strefach, patrz rysunki.

2. Uzupełnianie zładu systemu grzewczego

1. Automatyczne uzupełnianie  dla obiegu kotłów kondensacyjnych zgodnie z 
wymaganiami Inwestora.

1. Presostat steruje zaworem uzupełniającym tak aby utrzymać ciśnienie w 
zładzie na poziomie 1,5 bar

2. Ręczne uzupełnianie zładu obiegu grzejników / Obieg grzejników to 50 
letni system z grzejnikami żeliwnymi w którym przecieki mogą się 
pojawić w każdym momencie i w każdym miejscu. Dlatego 
automatyczne uzupełnianie może spowodować olbrzymie szkody 
zalewając budynek. 

3. Presostat steruje / zapala / alarm na korytarzu dla kierownictwa szkoły. 
Ciśnienie w zładzie obiegu grzejników należy  utrzymać na poziomie  od 
1,2  do 1,5 bar – nastawa presostatu alarmowego.

3. Odprowadzanie kondensatu:

1. Dla neutralizacji kondensatu z kotłów zamontowany będzie   neutralizator 
kondensatu.

4. System sterowania – BMS

1. Projektowany system zarządzania i sterowania budynkiem pozwoli na 
integrację wytwarzania ciepła z odbiorami ciepła czyli klasami realizując w 
ten sposób oszczędności w zużyciu energii wynikające z dostosowania 
parametrów pracy kotłowni do rzeczywistych potrzeb szkoły a nie tylko do 
temperatury zewnętrznej. 
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2. Kotłownia będzie przystosowana do całkowicie automatycznej pracy oraz 
możliwości zdalnego nadzoru.

5. Panel  alarmów / synoptyczny /

1. Zostanie zamontowany na ścianie w  głównym korytarzu szkoły na 
drzwiami  prowadzącymi do kotłowni na którym zamontowane będą 
następujące lampki i sygnał akustyczny:

1. Przekroczenie poziomu ostrzegawczego stężenia gazu

2. Alarm – wypływ gazu, światło + sygnał akustyczny

3. Alarm – konieczność uzupełnienia zładu

4. Alarm z pracy kotłów. 

6. Odprowadzenie spalin 

1. Istniejący komin murowany posiada trzy oddzielne ciągi kominowe które 
będą miały następujące funkcje:

1. Spalinowy o wymiarach 260 x 270 – dla wkładu kominowego dn-200 
podgrzewaczy ciepłej wody. Przewidziano rezerwę na możliwość 
zwiększenia wydajności podgrzewaczy ciepłej wody.

2. Spalinowy o wymiarach – 300 x 230 dla prowadzenia systemu 
kominowego kotłów kondensacyjnych /obecnie używany jako 
wentylacyjny./

1. System wkładów kominowych  o średnicy 200 dla podłączenia 
kaskady kotłów kondensacyjnych. 

3. Wentylacyjny o wymiarach 370 x 400 – /obecnie używany jako 
spalinowy./

1. Kanał wentylacyjny należy wyczyścić, i  sprawdzić szczelność na 
poszczególnych piętrach.

4. Istniejący kanał  zetowy napływu świeżego powietrza o wymiarach 500 
x 400 jest wystarczający dla kotłowni. 

7. Wewnętrzna instalacja gazowa 

1. Wewnętrzna instalacja gazowa będzie przebudowana aby dostosować ją do 
nowego układu kotłów oraz do nowego wydzielenia pomieszczenia 
kotłowni. Przebudowa według oddzielnego projektu.

8. Podgrzewacze  ciepłej wody

1. Nowy system gazowych podgrzewaczy ciepłej wody dobrany dla obecnego 
zapotrzebowania szkoły.

2. Do istniejących rurociągów zasilających ciepłej wody zostanie dodany 
rurociąg cyrkulacyjny z pompą cyrkulacyjną.
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3. Rozdzielacz cieplej wody oraz zawór mieszający ciepłej wody będzie 
zamontowany dla obiegu natrysków.

4. Układ rurociągów zimnej wody zasilających kotłownie będzie 
przebudowany i dostosowany do aktualnych wymagań -rozdzielacz + 
zabezpieczenia antyskażeniowe.

9. Nowe zasilanie elektryczne kotłowni – zostanie wykonane według 
projektu przebudowy zasilania elektrycznego kotłowni.

10. Zabezpieczenia p-poż zostały zaprojektowane dla aktualnych wymagań.

11.  Zakres prac uwzględnionych w tym projekcie / w porządku 
technologicznym

1. Na początku przed demontażem 

1. Płukanie całości istniejącego systemu w celu usunięcia możliwie dużej 
ilości nagromadzonych osadów.

2.  Demontaż i usuwanie izolacji:

1. Izolacje termiczne z lat 60-tych były zazwyczaj wykonywane w płaszczu 
ochronnym azbestowo / wapiennym. Wykonanie demontażu izolacji 
należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej przeszkolonych 
pracowników. 

2. Materiały izolacyjne zawierające azbest muszą być natychmiast usunięte 
z budowy  i utylizowane zgodnie z przepisami. 

3. Demontaż kotłów i rurociągów w kotłowni  zbędnych w przebudowanym 
systemie.

4. Demontaż starych fundamentów;

5. Wykonanie nowych fundamentów pod podgrzewacze ciepłej wody

6. Demontaż rurociągów rozprowadzających CO w piwnicy zbędnych w 
przebudowanym systemie / według rysunku/

7. Demontaż naczynie wzbiorczego, rurociągów zabezpieczających oraz 
odpowietrzających / według rysunku /.

8. Demontaż istniejącego podgrzewacza ciepłej wody.

9. Przebudowa zasilania elektrycznego kotłowni według oddzielnego 
opracowania.

10.Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej według oddzielnego 
opracowania.

11.Wykonanie zabezpieczeń p-pożarowych kotłowni według szczegółowych 
rysunków oraz zestawienia.

1. Malowanie kotłowni po wykonaniu wszystkich zabezpieczeń p-
pożarowych.
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12.Remont istniejącej studzienki schładzającej w kotłowni

13.Wykonanie nowego odprowadzenia wody z zaworów bezpieczeństwa i 
skroplin do studzienki schładzającej.

14.Wykonanie konstrukcji wsporczej dla elementów systemu tak jak pokazano 
na rysunkach. 

15.Dostawa i montaż kotłów kondensacyjnych kompletnych według 
specyfikacji 

16.Wykonanie kompletnego układu hydraulicznego obiegu kotłów.

17.Dostawa i montaż układu odprowadzenia spalin z kotłów kondensacyjnych 

18.Dostawa i montaż układu i urządzenia neutralizacja skroplin. 

19.Dostawa i montaż  wymiennika ciepła.

20.Wykonanie układu hydraulicznego obiegów pompowych dla trzech stref 
budynku.

21.Wykonanie nowego podziału instalacji grzewczej na strefy poprzez 
podłączenie rurociągów bezpośrednio z kotłowni do istniejących rurociągów 
w miejscach wskazanych na rysunkach.

1. W każdym miejscu przyłączenia nowych rurociągów do istniejących 
należy zamontować zawory odcinające z z zaworem spustowym / 4 
sztuki w każdym podłączeniu/.

22.Dostawa i montaż nowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.

23.Dostawa i montaż wkładów kominowych dla podgrzewaczy ciepłej wody.

24.Dostawa i montaż systemu rurociągów dla podgrzewaczy ciepłej wody.

25.Przebudowa instalacji ciepłej wody wewnątrz kotłowni.

26.Montaż rurociągu cyrkulacyjnego ciepłej wody z natrysków.

27.Izolacja cieplna wszystkich nowych rurociągów grzewczych i ciepłej wody 
zamontowanych w ramach tego projektu.

28.Izolacja cieplna istniejących rurociągów ciepłej wody użytkowej 
zasilających natryski.

29.Przebudowa systemu rozdziału zimnej wody wewnątrz kotłowni.

30.Przebudowa rurociągu zasilającego hydrant.

31.Płukanie całości systemu rurociągów po zakończeniu prac montazowych.

32.Dostawa i montaż układu sterownia typu BMS dla kotłowni i stref budynku.

33.Regulacja całości systemu rurociągów w celu osiągnięcia projektowanych 
przepływów.

34.Przeprowadzenie odbiorów i prób.

35.Uruchomienie wyremontowanej kotłowni. 
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36.Szkolenie obsługi.

3. Część Technologiczna -Urządzenia  

1. Zestawienie Urządzeń Kotłowni

1.

Urządzenie Model Obsługa Przepływ 
m³/h

Moc 
grzewcza 

kW

Kotły Grzewcze 

1 Kocioł K-1 CGB - 100 Szkoła 4,0 92

2 Kocioł K-2 CGB - 100 Szkoła 4,0 92

3 Kocioł K-3 CGB - 100 Szkoła 4,0 92

Pompy Obiegowe

m³/h DP / kPa

4 Pompa 

OB-K/W

65POs60A Obieg Kotły / 
Wymiennik

13,2 30

5 Pompa 

OB-W/ST

65POs60A Obieg Wymiennik / 
Strefy

13,2 25

6 Pompa 

OB-PLN

40POt120A Obieg stref  Północ 6,01 60

7 Pompa 

OB-POL

40POt120A Obieg stref Południe 5,7 60

8 Pompa 

OB-SG

32 Por 80C Obieg Sali 
Gimnastycznej 

1,16 50

Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody 

9 Pompa 

CYRK-CWU

25 PWr40C Cyrkulacja Cieplej 
Wody Użytkowej

0,5 10
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Zawory Sterujące Obiegów Grzewczych

m³/h kvs dn DP 
Kpa

16 ZM-PLN VXG41.40 + 
siłownik 
SQX62

Zawór Mieszający 
Obieg Północny

6,01 16 32 10

17 ZM-POL VXG41.40+ 
siłownik 
SQX62

Zawór Mieszający 
Obieg Południowy 

5,7 16 32 8

18 ZM-SG VXG41.32 + 
siłownik 
SQX62

Zawór Mieszający 
Obieg Sala 
Gimnastyczna

1,16 6,3 20 4

2. K
2. Kotły grzewcze

1. Kocioł grzewczy kondensacyjny przystosowany na gaz naturalny, kompletny 
z pełnym wyposażeniem gotowy do podłączenia do systemu.

2. Wyposażenie dodatkowe :
1. Przepustnica odcinająca spalin.
2. Zespół pompowy wraz z zaworem  bezpieczeństwa dobranym przez 

producenta
3. Syfon kondensatu.

3. Moduł KM do sterowania kaskadą oraz możliwością sterowania sygnałem 
zewnętrznym 0-10V z układu BMS budynku. 
1. Wyposażenie dodatkowe modułu KM – czujnik SAF temperatury w 

obiegu kotłów.
4. Uruchamiania:

1. Pierwsze uruchomienie kotłów musi być wykonane przez Serwis 
fabryczny. Dostawca zabezpieczy usługę serwisu fabrycznego dla 
pierwszego uruchomienia kotłów.- 

5. Producent:Wolf: Model CGB 100
3. Wymiennik ciepła

1. Wymiennik płytowy 
2. Model XB 70H-1 50
3. Producent: Danfoss

4. Pompy obiegowe CO
1. Pompy obiegowe bezdławicowe elektroniczne liniowe  do pracy w 

temperaturze do110 °C  z trzema prędkościami pracy przełączanymi 
ręcznie. 
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2. Korpus  żeliwny w układzie in-line kołnierzowy lub śrubunkowy dla 
mniejszej pompy.  

3. Pompy cyrkulacyjne in-line z mokrym łożyskiem.
4. Wielkość i typ pomp według zestawienia urządzeń.

1. Producent LFP Leszno
5. Zawory 3 drogowy

1. Korpus zaworu wykonany z brązu
2. Przyłącza gwintowane wraz ze śrubunkami dostarczanymi przez wytwórcę.
3. Model VXG.41 
4. Siłownik elektromotoryczny modulujący  / silnik elektryczny / z wejściem 0-

10V z funkcją ręcznego odłączenia napędu.
5. Produkcja Simens 

6. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej 
1. Pompa obiegowa bez-dławicowe elektroniczne liniowe  do pracy w 

temperaturze do110 °C  z trzema prędkościami pracy przełączanymi 
ręcznie. 

2. Korpus  z brązu.
3. Wielkość i typ pompy według zestawienia urządzeń.

1. Producent LFP Leszno
7. Naczynia wzbiorcze ciśnieniowe 

1. Tabela obliczeń pojemności użytkowej 
1.

System Objetość 
zładu

 m³

Temperatura 
początkowa 

ºC

Temperatu
ra 

końcowa

ºC

Jednostkowy 
przyrost 

objetości dla 
dT

l / kg

Pojemność 
użytkowa 

litrów

Pojemność 
całkowita 
naczynia 

Pojemność 
naczynia 

wzbiorczego

Rura 
wzbiorc

za 

mm

CWU 0,4 10 60 0,0168 7,38 44,33 2 x 25 25

CO Obieg 
kotłów

0,15 10 80 0,0287 4.73 16,55 25 25

CO Obieg 
grzejników

4,3 10 75 0,0255 120,6 261 2 x 140 25

2.
8. Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe dla CO

1.  Membranowe naczynie wzbiorcze Typu reflex NG
2. Pojemność nominalna 

1. dla obiegu kotłów 25 litrów
2. dla obiegu grzejników 2 x 140 litrów 

3. Wyposażenie dodatkowe: zestaw przyłączeniowy  z zaworem  odcinającym 
i  upustowym Reflex AG do każdego zbiornika.

4. Ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa.
5. Temperatura do 70 °C.
6. Producent  Reflex Wąbrzeźno

9. Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe dla CWU 
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1. Membranowe naczynie wzbiorcze typu ’refix DE 25 - 2 sztuki
2. Wyposażenie dodatkowe: zestaw przyłączeniowy  z zaworem  odcinającym 

i  upustowym Reflex AG do każdego zbiornika.
3. Taśma mocująca 
4. Ciśnienie nominalne do 10 bar
5. Temperatura pracy do 70 °C.
6. Producent  Reflex Wąbrzeźno

10. Zawory bezpieczeństwa - Dobór zaworów  bezpieczeństwa 
1. Zawory bezpieczeństwa dla kotłów są dobrane przez producenta i stanowią 

część jego Certifikatów dopuszczeniowych. Nastawa zaworów 
bezpieczeństwa  kotłów wynosi 3 bar.

2. Ciśnienie robocze w systemie grzewczym grzejnikowym
1. geometryczna różnica poziomów pomiędzy rozdzielaczem w kotłowni a 

rurociągiem odpowietrzającym na piętrze wynosi 9,0 co stanowi 0.9 bar 
Nadciśnienie wymagane dla prawidłowej pracy automatycznego 
odpowietrzenia wynosi 0,5 bar czyli ciśnienie robocze w zładzie 
mierzone na poziomie rozdzielacza w kotłowni wynosi 1,4 bar. Ciśnienie 
robocze 1,4 bar  również ze względu na wiek instalacji i możliwość 
przecieków jest akceptowalne. Czyli dostępne w handlu zawory 
bezpieczeństwa mające nastawę 1,5 bara zostaną zamontowane na 
części grzejnikowej systemu 

3. Obliczenia zaworu bezpieczeństwa dla  wymiennika zgodnie z  PN-B-
02414:1999

4. Obliczenia wymaganej przepustowości zaworu bezpieczeństwa M = 447,3 x 
1 x 0.0001 x pierwiastek z (3-1,5) x 951 = 1,69 kg/s
1. powierzchni A -która powinna wynosić 0,0001 m2
2. Współczynniki ALFAc kartach katalogowych zaworów bezpieczeństwa 

SYR są współczynnikami obliczeniowymi. Nie trzeba ich już mnożyć 
przez wartość 0,9.

3. Obliczenia średnicy króćca dolotowego
1.  D = 54 x pierwiastek z 1,69/ 0.3 x pierwiastek z 1,5 x 951 = 20

4. dobieramy zawór SYR model  1915 - dn 32 o średnicy króćca 
dolotowego d = 27 mm

11.   Neutralizator Kondensatu 
1. Urządzenie do neutralizacji kondensatu z pompą tłoczącą 
2. Model DU14 dla kotłów o mocy do 350 kW.
3. Producent De Dietrich

12.Systemy odprowadzania spalin 
1. dla podgrzewaczy ciepłej wody

1.  Kompletny system wkładów  kominowych jak na rysunkach, jedno-
ścienne wkłady  kominowe ze stali kwasoodpornej  przeznaczone do 
montażu w kominach ceramicznych typu SPU.

2. Izolacja wkładów kominowych przez wypełnienie przestrzeni pomiędzy 
kominem murowanym a wkładem wykonać z granulowanego keramzytu.
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3. Czopuch: dwu-ścienne przewody kominowe z izolacją grubości 50 mm 
typu DWW.
1.  Ściana wewnętrzna ze stali kwasoodpornej
2. Ściana zewnętrzna ze stali nierdzewnej 
3. Producent Wadex 

2. Dla kaskady kotłów kondensacyjnych
1. Kompletny system odprowadzenia spalin z kaskady kotłów 

kondensacyjnych jak na rysunkach.  Jedno-ścienne wkłady  kominowe 
ze stali kwasoodpornej  przeznaczone do montażu w kominach 
ceramicznych typu SPUk / kielichy z uszczelką silikonową./

2. Izolacja wkładów kominowych przez wypełnienie przestrzeni pomiędzy 
kominem murowanym a wkładem wykonać z granulowanego keramzytu.

3. Producent Wadex 
13.Prosostat – wyłącznik – regulator ciśnienia 

1. Zastosowanie do otwierania  zaworu elektromagnetycznego przy spadku 
ciśnienia zładzie obiegu kotłów poniżej 1,5 bar.

2. Typ KPI 35
3. Pojedyncze styki normalnie otwarte
4. Napięcie dopuszczalne na stykach 220 v, 
5. Zakres regulacji -0,2 do 8 bar nastawić na 1,5, Zakres różnicy ciśnień od 

0,4 do 1,5 bar – nastawić na 0,4 bar
6. Akcesoria: 1 metrowa zbrojona rurka kapilarna + nypel przyłączeniowy 

1. Producent Danfoss 
14. Presostat – wyłącznik – regulator ciśnienia  

1. zastosowanie do załączania lampki alarmowej na panelu alarmowym w 
korytarzu   przy spadku ciśnienia zładzie obiegu grzejników poniżej 1,5 bar.

2. Typ KPI 35
1. Pojedyncze styki normalnie otwarte, Napięcie dopuszczalne na stykach 

220 v
2. Zakres regulacji -0,2 do 8 bar nastawić na 1,5

3. Zakres różnicy ciśnień od 0,4 do 1,5 bar – nastawić na 0,4 bar
4. Producent Danfoss 

15.Zawór elektromagnetyczny 
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1. a
2. Zawór elektromagnetyczny 2 drożny według  normy EN60730 

charakteryzujący się miękkim zamykaniem. 
3. Model EV220B 15BD DN15 

1. Cewka sterująca  BA024A   24 V
2. Siłownik w układzie zaworu „ normalnie zamknięty” NC
3. Producent Danfoss

16.Termostatyczny zawór mieszający dla instalacji CWU

1. Zawór termostatyczny bezpośredniego działania Typu TM3400 dla 
centralnych instalacji ciepłej wody.

2. Połączenia gwintowe,  średnica nominalna 25 
3. Zakres nastaw 36 do 48 ºC 
4. Producent Honeywell

17.Reduktor i stabilizator ciśnienia 
1.  Model 234 – dn 50 membranowy, sprężyna ze stali nierdzewnej
2. Producent Lechar

18.Zawór antyskażeniowy typ BA  dn-50
1. Model ECO3Tb-BA
2. Producent Lechar

19.Filtr  do wody zimnej z płukaniem wstecznym
1.  Model F 76S -dn 32, przyłącza gwintowane ze śrubunkami.
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2. Producent Honeywell

4. Część Technologiczna Materiały  
1. Rurociągi CO

1. System rur stalowych cienkościennych ocynkowanych zewnętrznie  i 
złączek  łączonych przez zaprasowanie wg EN 10305

2. Materiał: System rur stalowych Mapress C-Stahl  ocynkowane zewnętrznie.
3. Producent: Geberit -

2. Rurociągi Ciepłej i Zimnej Wody 
1. System rur i kształtek z polipropylenu PP-10
2. Łączenie przez zgrzewanie
3. Producent Uponor

5. Część Technologiczna Armatura  
1. Zawory kulowe łączone na gwint  

1. Do stosowania dla  średnic do dn 65
2. Ciśnienie nominalne PN 10
3. Temperatura pracy  do 100 °C 
4. Producent Comap - Model 610 , Valvex

2. Zawory kulowe łączone na gwint  ze zintegrowanym zaworem 
spustowym
1. Do stosowania dla  średnic do dn 50.
2. Zawór kulowy z korkiem, zaworem spustowym i dławikiem z dźwignią 

stalową. 
3. Należy zamontować na wszystkich połączeniach nowych rurociągów CO z 

istniejącymi.
1. Zawór spustowy ma być po stronie istniejącej instalacji.
2. Ciśnienie nominalne PN 16
3. Temperatura  pracy do 95 °C 
4. Producent  Valvex – kod 1457650

3. Zawory kulowe kołnierzowe dla średnic dn 80.
1. Zawór kulowy, korpus z żeliwa szarego, kula mosiężna, przyłącza 

kołnierzowe.
2. Ciśnienie nominalne PN 10
3. Producent Lechar Model – 2000

4. Przepustnice motylkowe 
1. przepustnica między-kołnierzowa typu „Wafer”
2. Uszczelnienie EPDM, przekładnia ręczna, z pozycjonowaniem rękojeści
3. Ciśnienie nominalne 10 PN
4. Producent Lechar  Model J9.00A

5. Zawory precyzyjnej regulacji 
1. Zawory precyzyjnej regulacji 
2. Zawory regulacyjne / równoważące / do połączeń gwintowanych, odcięcie, 

pomiar, regulacja.
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3.  Kalibrowana charakterystyka dla każdej średnicy.
4. Producent Comap -model SAR751

6. Zawory zwrotne – / klapy zwrotne / 
1. Korpus mosiężny z klapą zamontowaną pionowo.
2. Producent: Comap  - Model 2841

7. Filtr siatkowy skośny dn=80 do obiegu głównego
1. Korpus filtra z żeliwa szarego, przyłącze kołnierzowe PN 16 
2. siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej  o gęstości 1500 mikronów.
3. Zawór spustowy wkręcony do pokrywy. filtra 
4. Producent Lechar  - model 11.000

8. Filtr bocznikowy 
1. Do stosowania na wodzie grzewczej przystosowany do temperatury 100 °C 

/ czerwony/ Wkład filtracyjny bawełniany 5 mikronów.
2. Producent: Amatek

9. Automatyczny odpowietrznik.
1. Odpowietrznik automatyczny pionowy z zaworem stopowym
2. Całkowicie metalowa konstrukcja
3. max temp pracy 110 ºC
4. max cisnienie 12 bar
5. Producent Afriso

10.Zawór spustowy z końcówką do węża
1. Do stosowania jako napełnianie  i spuszczanie wody z systemu.
2. Producent Valvex, Comap

6. Część Technologiczna Osprzęt  
1. Manometry 

1. Srednica manometru tarczowego  100 mm minimum, zakres do 0.4 Mpa
2. Producent KFM

2. Termometry
1. Termometry tarczowe bi-metaliczne, średnica tarczy 100 mm 

3. Pochwy czujników dla systemu Sterowania.
1. Dopasowane do czujników dostawcy Sterowania, wkręcone do tulei 

wspawnej lub do łącznika gwintowanego / stosowanie czujników 
przylgowych jest niedopuszczalne.

4. Elementy montażowe.
1. Wszelkie uchwyty, obejmy, wsporniki, szyny, łączniki montażowe, 

stosowane do montażu rurociągów i urządzeń będą wykonane ze stali, 
ogniowo ocynkowane,  i muszą stanowić część   spójnego systemu 
montażowego.

2.  producent: Niczuk.
7. Izolacja termiczna 

1. Izolacja rurociągów grzewczych: 
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1. Preformowana Otulina wykonana z wełny mineralnej otrzymanej z włókien 
szklanych,pokryta zbrojonym płaszczem z folii aluminiowej mocowana 
taśmą aluminiową zbrojoną.

2. Grubość izolacji:
1. Rurociągi o średnicy wewnętrznej do 22 mm / - izolacja grubości 20 

mm.
2. Rurociągi o średnicy wewnętrznej do 22 do 35 mm / - izolacja grubości 

30 mm.
3. Pozostałe rurociągi o średnicach wewnętrznych od 35 oraz 80 mm / - 

grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rurociągu. 
4. Produkt –  ISOVER 7300 ALU

8. System CWU  
1. Dobrano podgrzewacze:

1. 2 sztuki  x PL50-60 o mocy 17,6 kW każdy produkcji Richmond
2. Wydatek wody podgrzanej o 35 ºC wynosi 390 l/h
3. Czyli całkowity wydatek dwóch podgrzewaczy przez 1,5 godziny wynosi 

1170 litrów.
4. Dodatkowo przy założeniu mieszacza i temperatury wody w podgrzewaczu 

na początku cyklu lekcyjnego będzie na poziomie 60 ºC wymagana 
pojemność wodna podgrzewacza  / zasobnika/ wynosi 672 litry wody o 
temperaturze 40 ºC. 

5. Gazowe / gaz ziemny / podgrzewacze pojemnościowe CWU
# Parametr

1 Model PL-50-60

2 Pojemność zbiornika 189 litry

3 Ciśnienie robocze 7 bar 

4 Moc dostarczana 17,6 kW

5 Zużycie gazu 2,1 m³/h

6 Wydatek wody podgrzanej o 
35ºC

390 litrów

7 Czas podgrzania  o 35ºC 34 minuty

8 Wysokość 1510 mm

9 Średnica 580 mm

10 Średnica wylotu spalin 100 mm

11 Przyłącze wody ¾ ''

12 Przyłącze gazu ½'' 

                                             

                                              BUDOREX JOINT VENTURE Sp. z o.o. ul. Zapolskiej 3b 43-300 Bielsko Biała tel. 601 864 968                                                           -20-

ZSPiG – Specyfikacja tech. do Projekt Zamienny Remontu Źródła  Ciepła 



Wyposażenie podgrzewacza dostarczane przez producenta

Termostatyczny przerywacz ciągu

Zawór bezpieczeństwa 3/4” zgodny z certyfikatem 
dopuszczeniowym 

Anoda magnezowa

6. Instrukcja montażowa dla zabezpieczenia układu przerywaczy ciągu dwóch 
podgrzewaczy: Przerywacze ciągu należy połączyć szeregowo aby przy 
zaniku ciągu na jednym podgrzewaczu obydwa podgrzewacze zostały 
wyłączone.

9. System BMS – Sterowanie / zarządzanie.  
1. BMS – Building Management System 

1. Ten angielsko - języczny  termin  przyjął sie w technicznym języku polskim 
i służy do określenia Systemu Zarządzania Budynkiem a przede wszystkimi 
systemami grzewczo-wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi funkcjonującymi w 
budynku. Systemy te zaczęto w świecie stosować na  duża  skalę w latach 
80-tych ubiegłego wieku wraz z pojawieniem się technologii komputerowej 
PC-etów.

2. Sekwencja sterowania
1. Jest to słowny opis sposobu pracy systemu albo budynku który jest 

realizowany albo ma być realizowany przez sterownik. Używane  jest też 
określenie „strategia działania” gdyż odnosi sie do planowania osiągnięcia 
zamierzonego celu poprzez stopniową / sekwencyjną realizację 
poszczególnych kroków / posunięć /.

3.  Technologia Sterowania Zastosowana w systemie BMS.
1. DDC – direct digital control. Komputerowa technologia sterowania 

zbudowana w oparciu o tzw. Logikę Sekwencyjną, w której sterownik 
wykonuje ostatnie ważne polecenie. Jest ona zaprojektowana do 
stosowania w systemach BMS w budynkach oraz innych podobnie 
działających systemach.  Sterownik zbiera dane, analizuje dane a na końcu 
wykonuje ważną decyzję

2. Istotną cechą tej technologii jest zbieranie i magazynowanie danych w 
pamięci sterownika tzw „trendlogs” - książka logowa  aby je można było 
wykorzystać dla realizacji strategi prognostycznych jak np. Nocne 
wychładzanie budynku gdy przewidujemy że następny dzień będzie gorący.

4. Sterowniki swobodnie programowalne 
1. w których wszystkie wejścia i wyjścia są uniwersalne a program realizujący 

sekwencję sterowania jest pisany przez wykonawcę systemu BMS.Zapisany 
program może być łatwo zmieniany w zależności od potrzeb użytkownika 
albo w miarę analizy pracy systemu i budynku.
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2. Możliwość dostosowania sekwencji do zmiennych warunków  pozwala na 
optymalizację pracy systemu.

5. Interface
1.  Jego funkcja to komunikacja ze sterownikiem, odczytywanie danych albo 

zmiana sekwencji.  Jest to zazwyczaj prosty program zainstalowany na 
komputerze serwisowym systemu BMS. Komputer serwisowy z programem 
komunikacyjnym umożliwi  podgląd pracy systemów  i warunków w 
wybranych miejscach w budynku a serwisantowi diagnostykę 
problemu.

6. Monitoring
1. Monitoring jest to obecnie modne hasło ale staje się koniecznością ze 

względu na bezpieczeństwo systemów oraz stałe utrzymywanie warunków 
w budynkach.

2. Monitoring miejscowy polega na drukowaniu lub pojawianiu sie na ekranie 
informacji o stanach alarmowych wcześniej zdefiniowanych.

7. Zakres dostawy:
1. Wyposażenie podstawowe / standardowe/

1. Dostawa kompletnej zmontowanej, przetestowanej szafki sterowniczej 
wraz z indywidualnym wyposażeniem wyszczególnionym poniżej.

2. Dostawa i zamontowanie, podłączenie wszystkich czujników 
wyszczególnionych w „liście punktów sterowania”.

3. Dostawa przewodów elektrycznych zasilających urządzenia oraz czujniki.
4. Dostawa schematów, instrukcji montażowych, instrukcji obsługi.
5. Dostawa Deklaracji  Zgodności z normami.
6. Szafka sterownicza będzie wyposażona  w  urządzenia wymienione 

poniżej oraz wszystkie inne elementy montażowe, zabezpieczające 
wymagane przepisami lub technologią montażu :
1. Odłącznik bezpieczeństwa dostępny z zewnątrz rozdzielni odłączający 

całą rozdzielnię od zasilania z funkcją LOTO.
2. Wyłącznik różnicowy
3. Bezpiecznik dla każdego urządzenia  zasilanego na oddzielnym 

obwodzie
4. Styczniki oraz zabezpieczenia termiczne dla każdego silnika.
5. Obwód zasilania gniazd serwisowych  220 v – 2 sztuki zamontowane 

na zewnątrz skrzynki.
6. Obwód zasilania oświetlenia pomieszczenia.
7. Rezerwowe obwody – 2 sztuki.
8. Transformator 220 / 24 V dla obwodów sterowanych.
9. Styczniki albo przekaźniki dla włączania każdej pompy / praca 

wszystkich pomp jest sterowana.
10. UPS /samozałączający / o mocy minimum 250 W dla zasilanie 

sterowników. Model UPC lub podobny
11.Osprzęt elektryczny, zabezpieczenia, szafka, elementy w bieżącej 

produkcji. Producent  GE,  Hager
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12.Szafka Sterownicza – typ Kotłownia Kondensacyjna 
1. Producent Budorex
2. Inni dostawcy Dasko, Apatronik

2. Wyposażenie indywidualne
1. Obwód sterowania zaworem uzupełniającym zład obiegu kotłów.
2. Obwód zasilania Urządzenia Alarmu /Czujnika Gazu.
3. Obwód zasilania demineralizatora

3. Panel Alarmów – synoptyki
1. Panel alarmów zamontowany na korytarzu głównym będzie służył do 

wyświetlania stanów alarmowych:
2. Alarmowy stężenia gazu w kotłowni.
3. Alarm zadziałania zawory odcinającego gaz do kotłowni.
4. Alarm w pracy kotłów 
5. Alarm obniżenia się ciśnienia w obiegu grzejników szkoły.

8. Zakres prac montażowych / programowanie / uruchomienie
1. Montaż szafy sterowniczej we wskazanym w  projekcie miejscu na obiekcie.
2. Podłączenie  zasilania szafy sterowniczej.
3. Podłączenie wszystkich czujników wyszczególnionych w „liście punktów 

sterowania”.
4. Wykonanie rynienki kablowej dla ułożenia wszystkich przewodów.
5. Przewody elektryczne zasilające urządzenia w kotłowni

1. Wszystkie przewody zarówno zasilające jak i sterujące należy prowadzić 
w otwartych rynienkach metalowych przymocowanych do ścian lub 
konstrukcji wsporczych.

2. Całość systemu rynienek należy uziemić. 
3. Podłączenia do urządzeń będzie  wykonane w przewodzie /peszlu/ 

ochronnym 
4. Przewody elektryczne czujników i sygnałowe urządzeń sterowanych.
5. Przewody elektryczne do czujników w pomieszczeniach należy prowadzić 

powierzchniowo w korytkach zamkniętych z tworzyw sztucznych lub w 
rurkach ochronnych.

6. Podłączenie zasilania elektrycznego do  wszystkich urządzeń 
zamontowanych w kotłowni według projektu technologii.

7. Oprogramowanie sterowników dla realizacji „sekwencji sterownia”
8. Uruchomienie systemu 
9. Sprawdzenie pracy systemu
10.Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i serwisowej.
11.Instruktaż konserwatora / obsługi kotłowni.Firma montująca system 

zawiadomi projektanta o rozpoczęciu uruchamiania systemu w celu 
zapewnienia jego uczestnictwa w całości prac uruchomieniowych.

9. Sekwencja Sterowania / Strategia/ BMS-u
1. Zasadniczym celem strategi sterowania jest minimalizacja zużycia energii 

przy jednoczesnym utrzymaniu pełnego komfortu w pomieszczeniach.
2. BMS pracuje ciągle przez cały rok.
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3. Roczny Harmonogram pracy budynku  będzie zaprogramowany zgodnie z 
ustaleniami z Dyrekcją Szkoły. Do Rocznego Harmonogramu należy 
wprowadzić dni wolne i Święta w których budynek będzie pracował w cyklu 
podtrzymania.

4. Roczny Harmonogram systemu grzewczego „Okres grzewczy” będzie 
stanowił oddzielny harmonogram.

5. Dzienny harmonogram pracy budynku  będzie zaprogramowany zgodnie z 
ustaleniami z Dyrekcją Szkoły.

6. Kotłownia pracuje w dwóch cyklach w Okresie Grzewczym:
1. Cykl  użytkowania szkoły od godziny .. do godziny ...
2. Cykl  podtrzymania / obniżone parametry/   od godziny ... do godziny 

7. Cykl pracy
1. Temperatura mierzona przez czujnik temperatury zewnętrznej powoduje 

wejście kotłowni w cykl pracy   gdy temperatura zewnętrzna spadnie 
poniżej 16 ºC i harmonogram „Okres grzewczy” jest aktualny.

2. gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie  powyżej 17ºC albo 
Harmonogram Roczny „Okres Grzewczy”  jest nieważny wtedy system 
grzewczy wchodzi w cyklu podtrzymania.

3. Cykl  użytkowania – system będzie utrzymywał temperaturę zadaną w 
pomieszczeniu z czujnikiem na poziomie 20 ºC lub wartości wskazanej 
przez dyrekcję szkoły.

8. Cykl podtrzymania 
1. Cykl podtrzymania poza „Okresem grzewczym”:
2. System sterowania włącza co tydzień w celu utrzymania ich gotowości 

do pracy i przedłużenia żywotności urządzeń:
1. wszystkie pompy na 15 minut
2. Wysteruje zawory od 0 do 10 V 3-krotnie
3. Raz na miesiąc uruchomi kotły i nagrzeje je do temperatury pracy.

3. Cykl podtrzymania w  „Okresie  grzewczym”:
4. temperatura zadana w pomieszczeniach będzie obniżona do 12  ºC.
5. W ramach serwisu gwarancyjnego dostawca sprawdzi możliwość 

większego obniżenia temperatury w cyklu podtrzymania.
9. Ciepła woda użytkowa

1. Ciepła woda użytkowa – pompa cyrkulacyjna będzie również 
pracowała według harmonogramów budynku.

10.Cyklu użytkowania
1. Z chwilą wejścia kotłowni w cykl użytkowania sterownik uruchomi 

pompę obiegową  Obiegu Głównego kotłów.
2. W cyklu użytkowania  budynku szkoły podczas sezonu grzewczego 

pompa obiegu kotłowego pracuje ciągle.
3. Sterownik wysterowuje kotły dla nagrzania obiegu kotłów do 

temperatury zadanej wynikającej z temperatury zewnętrznej.
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4.  Jeśli temperatura w którymkolwiek pomieszczeniu monitorowanym 
przez czujniki temperatury jest poniżej zadanej włącza się pompa 
obiegu strefy.

5. Sterownik moduluje zaworem 3-drogowym aby temperatura wzrosła do 
wartości zadanej.

11.Temperatura zadana obiegu głównego kotłów i sterowanie 
kotłami
1. Sterownik wylicza zadaną temperaturę obiegu głównego kotłów w 

zależności od temperatury zewnętrznej / regulacja pogodowa / według 
równania T zad = 25 + ( 16 – T zew ) x a gdzie a = wartość nachylenia

2. W trakcie uruchamiania systemu grzewczego należy doświadczalnie 
ustalić parametr nachylenia charakterystyki grzania.
1. Wartość temperatury zadanej obiegu głównego kotłów będzie 

podwyższana jeśli wszystkie zawory 3-drogowe są całkowicie 
otwarte.

2. Wartość temperatury zadanej obiegu głównego kotłów  będzie 
obniżana jeśli wszystkie zawory 3-drogowe są otwarte poniżej 10 %.

3. Wartość temperatury zadanej obiegu głównego kotłów  będzie 
obniżana w cyklu podtrzymania.

4. Moduł Kaskadowy KM dostarczony przez producenta kotłów zarządza 
pracą kotłów. 

5. W konfiguracji 12 sterownik sygnałem 0-10V ustawia poziom mocy 
kotłów od minimum do 100% aby utrzymać temperaturę zadaną 
obiegu kotłów.

12.Praca Obiegów Pompowych Stref  :
1. Każda strefa traktowana jest i pracuje jak oddzielny budynek. Czujniki 

temperatur zamontowane w wybranych pomieszczeniach zaznaczonych 
na rysunkach monitorują temperaturę.

2. Gdy temperatura spadnie poniżej zadanej sterownik włącza pompę 
obiegową obiegu.

3. Sterownik moduluje zawór 3-drogowy w celu utrzymania temperatury 
zadanej.

10.Lista punktów sterowania
1.

Lista punktów sterowania

Opis czujnika / urządzenia Analo
g 

wejści
e

Anal
og 

Wyjś
cie

Cyfro
we 

wejś
cie 

Wejsc
ie

#

Cyfr
owe 
wyjś
cie 

Wyjśc
ie

#

Obieg grzewczy strefy północnej 

1 Czujnik - Temperatura powietrza w  pomieszczeniu na 
parterze strefy północnej, budynek dolny.

1 IN1

#2

2 Czujnik -Temperatura powietrza w  pomieszczeniu na piętrze 1 IN2
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strefy  północnej, budynek górny. #2

3 Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu strefy 
północnej  

1 IN3

#2

4 Zawór 3 drogowy strefa północna   sterowanie 0 -10 V 1 OUT1
#2

5 Pompa obiegu północnego P-OB-PLN  ( PM4 ) OUT2 
#2

1

razem 3 1 1

Obieg grzewczy strefy południowej 

6 Czujnik -Temperatura powietrza w  pomieszczeniu na 
parterze strefy południowe, budynek dolny.

1 IN4

#2

7 Czujnik -Temperatura powietrza w  pomieszczeniu na piętrze 
strefy  południowej, budynek górny.

1 IN5

#2

8 Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu strefy 
południowej 

1 IN6

#2

9 Zawór 3 drogowy strefa południowa  sterowanie 010 V 1 OUT3
#2

10 Pompa obiegu południowego  P-OB-POL ( PM5 ) OUT4
#2

1

razem 3 1 1

Obieg grzewczy sali gimnastycznej 

11 Czujnik -Temperatura powietrza w sali gimnastycznej 1 IN2

#2

12 Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu strefy sali 
gimnastycznej 

1 IN8

#2

13 Zawór 3 drogowy sala gimnastyczna  sterowanie 0 -10 V 1 OUT5
#2

14 Pompa obiegu  P-OB-SG  ( PM6) OUT6
#2

1

razem 2 1 1

Obieg główny kotłów 

15 Czujnik temperatury wody zasilającej obiegu kotłów 1 IN1

#1

16 Czujnik temperatury wody powrotnej  obiegu kotłów 1 IN2

#1
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17 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego 1 IN3

#1

18 Pompa obiegu kotłów    P-OB-K ( PM1 ) OUT1
#1

1

19 Moduł sterujący kaskadą kotłów Wolf KM wyjście 0-10V 1 OUT2
#1

razem 7 1

System ciepłej wody użytkowej 

20 Pompa cyrkulacyjna  ( PM2 ) 1

razem 1

Obieg ogrzewany  wymiennika

21 Temperatura wlotowa do wymiennika 1 IN4

#1

10. Zabezpieczenia Przeciw – Pożarowe   do zabudowania w Kotłowni.  
1. W celu doprowadzenia ścian kotłowni do zgodności z aktualnymi 

wymaganiami należy wykonać prace opisane poniżej. 
2. Zabezpieczenia przejść instalacyjnych w ścianach oddzielenia pożarowego 

kotłowni należy wykonać przy użyciu materiałów oraz metod dostawcy 
posiadającego odpowiednie aprobaty dla tych materiałów.

3.  Metody wykonywania zabezpieczeń i uszczelnień p-pożarowych  muszą być 
zgodne z instrukcjami producenta i Aprobatami  Technicznymi 
1. Wszystkie ściany i przejścia instalacyjne  muszą mieć o odporności 

ogniowej EI-60.
4. Lokalizacja oraz opis zabezpieczeń w tabelce poniżej oraz na rysunkach
5. Wszystkie otwory  w ścianach kotłowni o średnicy większej niż 22 mm / pole 

powierzchni większe od 4 cm² należy uszczelnić.
6. Każde przejście instalacyjne powinno być oznakowane czytelną etykietą 

informacyjną.
7. Zestawienie zabezpieczeń p-poż

1.
Oznaczenie Opis i Lokalizacja 

ŚCIANA  „A”

ZPP-1 Opaska EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn80

ZPP-2 Opaska EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn100

ZPP-3 Opaska EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn100

ZPP-4 Opaska EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn100
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ZPP-5 Opaska EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn100

ZPP-6 Wykonać zabezpieczenie p-poż przejścia  EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej 
PCV dn100 przez wykonanie obudowy z płyty ogniochronnej oraz za zamontowanie 
opaski. 

ZPP-7 Uszczelnienie przejście dwóch istniejących rur grzewczych dn-20 przez nową 
ściankę działową oddzielenia pożarowego. 

ZPP-8 Uszczelnienie przejście  istniejącej  rury gazowej  dn-65 przez nową ściankę 
działową oddzielenia pożarowego. 

ZPP-9 Nowa ściana działowa oddzielenia pożarowego EI-60 wykonana we wskazanym na 
rysunku miejscu i według instrukcji producenta

ZPP-10 Uszczelnienie przejście  istniejącej  rury PEX oraz kabla elektrycznego poprzez 
wykonanie obudowy z płyty ogniochronnej oraz zamontowanie uszczelnienia kabla 
elektrycznego. . 

ZPP-11A Naprawa dwóch otworów o średnicy 100 mm po demontażu rurociągu wodnego 
przy użyciu zaprawy cementowej.

ZPP-11B Uszczelnienie przejścia nowych rurociągów metalowych /średnice jak na rysunku / 
przez nową ścianę oddzielenia pożarowego

ŚCIANA  „B”

ZPP-12 Naprawa  otworu   po demontażu rurociągu wodnego przy użyciu zaprawy 
cementowej. Uszczelnienie przejścia istniejącej rury żeliwnej przez strop

ZPP-13 Uszczelnienie przejścia następujących rurociągu w tym miejscu :

istniejącej rury PP dn 40 

istniejącej rury CPVC dn 50

nowej rury stalowej dn 50

ZPP-14 Uszczelnienie przejścia następujących rurociągu w tym miejscu :

istniejących  rury stalowych 2 szt - dn 40 

nowych  rur stalowych 2 szt - dn 50

Szczegóły na rysunku.

STROP / ŚCIANA  „C”

ZPP- 15 Uszczelnienie przejścia następujących rurociągu w tym miejscu :

istniejącej rury kanalizacyjnej PCV dn 50 

istniejącej rury PEX dn 15 – zimna woda 

istniejącej rury PEX dn 20 – ciepła  woda 

istniejącej rury PEX dn 15 – cyrkulacja ciepłej wody.

przez wykonanie obudowy z płyty ogniochronnej oraz za zamontowanie opasek. 

ZPP-15A Naprawa czterech  otworów o średnicy 50 mm po demontażu rurociągu wodnego 
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przy użyciu zaprawy cementowej.

ZPP -16 Zamontować opaskę EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn100

ZPP -17 Zamontować opaskę EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn100

ZPP -18 Zamontować opaskę EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn80

ZPP -19 Zamontować opaskę EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn50

ZPP -20 Żeliwna kratka ściekowa dn 50 podłączona do rury kanalizacyjnej PCV 50. Wykonać 
zabezpieczenie p-poż przejścia  EI-60 na istniejącej rurze kanalizacyjnej  PCV dn 50 
przez wykonanie obudowy z płyty ogniochronnej oraz  zamontowanie opaski.

ZPP-21 Dostawa i zamontowanie drzwi przeciw-pożarowych o odporności ogniowej EI30 

ZPP-22 Uszczelnienie przejście  istniejącej  rur stalowych 2 x dn 40 przez ścianę kotłowni.

ZPP-23 Wykonanie ściany murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowej lub 
wykonanie ściany z płyt ogniochronnych Promat

8. Materiały i metody do wykonania zabezpieczeń p-pożarowych.
1. Zabezpieczanie przejść rur z tworzyw sztucznych  (PVC, PP)

1. Zabezpieczenie p-pożarowe należy wykonać za pomocą obejm 
ogniochronnych, o odporności ogniowej przynajmniej przegrody 
budowlanej.
1. ściana: dwie obejmy po jednej z każdej strony
2. strop: jedna obejma od spodu.

2. Opaski – obejmy ogniochronne
1. Uniwersalny Kołnierz ogniochronny Promastop Uni Collar wraz z 

akcesoriami montażowymi.
2. Klasa odporności EI60 
3. Producent: Alfaseal

3. Uszczelnianie przejść instalacyjnych pojedynczych rur 
metalowych.
1. Przejścia rur  metalowych przez ściany i stropy stanowiącą przegrodę 

oddzielenia pożarowego należy wykonać w tulejach i otworach 
wyprawionych zaprawą ognioochronną, wełną mineralną oraz masą 
ogniochronną zgodnie z instrukcją producenta. 

4. System ogniochronny Astro Batt Astro Coat
1. Nadaje się do uszczelniania dużych przejść instalacyjnych.

1. System składa się z płyt z wełny mineralnej o gęstości 140 kg / m³ 
pokrytej powłoką z farby ogniochronnej. Producent: Alfaseal 

5. Ściany lekkie działowe 
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1. Lekkie ścianki działowe posiadające odporność ogniową EI60 wykonane 
z płyt gipsowo-kartonowych DKF typ DF na konstrukcji stalowej. 
Wykonanie zgodne z Aprobatą. Producent: Norgips

6. Drzwi  do kotłowni 
1. Jednoskrzydłowe, stalowe drzwi wykonane z blachy ocynkowanej 

posiadające klasę odporności ogniowej EI30, Szerokości 900.
2. Otwieranie w lewo wychodząc z kotłowni
3. Wyposażenie: zawiasy  samo-zamykające, zamek antypaniczny.
4. Model Mercor ALPE 

7. Płyty Ogniochronne
1. Silicatowo - cementowe płyty ogniochronne, samonośne, stosowane do 

wykonania obudów rur instalacyjnych metalowych które nie mogą być 
inaczej uszczelnione.

2. Masy szpachlowe, uszczelniające potrzebne do wykonania szczelnych 
obudów  od dostawcy płyt zgodnie z Aprobatą techniczną.

3. Rodzaj PROMATECT Producent: Promat.
8. Mur ceramiczny

1.  Mur wykonany z bloczków gazobetonowych o grubości 24 
cm,murowany na pełne spoiny zaprawą murarską i obustronnie 
otynkowany na grubość 1,5 cm.

9. Materiały pomocnicze:
1. Masa szpachlowa Promat
2. Klej Promat – K84
3. Zaprawa ogniochronna Promatstop MG III
4. Zaprawa ogniochronna Promastop Typ S
5. Masa ogniochronna Promastop Coating
6. Pianka Ogniochronna

11.  Prace Montażowe Technologiczne
1. Prace montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

wykonywania robót instalacyjnych  oraz Instrukcjami producentów materiałów 
i urządzeń. Wszystkie obowiązujące przepisy BHP muszą być przestrzegane w 
czasie wykonywania prac na obiekcie.

2. Plac budowy – organizacja
1. Dostęp do kotłowni oraz warunki magazynowania materiałów należy 

uzgodnić z kierownictwem szkoły.Istniejące drzwi serwisowe obok kuchni 
umożliwiają dostęp do kotłowni bez przechodzenia przez szkołę.

3. Materiały z demontażu.
1. Materiały z demontażu muszą być usunięte z terenu szkoły. Warunki 

utylizacji należy ustalić z Inwestorem.
4. Montaż Kanałów  Spalinowych 

1. Komin: 
1. Rozkuć podstawę komina tak aby można było zamontować wyczystkę i 

odkraplacz. Montaż wkładów kominowych z blachy stalowej 
kwasoodpornej, wyposażonych w rewizję, wyczystkę , zakończenie 
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dachowe i podłączenie do instalacji odgromowej zgodnie z instrukcjami 
dostawy .

2. Przestrzeń pomiędzy wkładem kominowym a murem komina należy 
wypełnić granulatem keramzytowy.

2. Czopuchy
1. Kanały czopuchów należy podwieszać do sufitu ze spadkiem jak na 

rysunkach. Na końcu czopucha zamontować odwodnienie.
2. Rurkę skroplin wyprowadzić nad lejek spustowy i podłączyć do 

kanalizacji za pomocą syfonu.
3. Kanały czopuchów wykonać z elementami  dla umieszczenia sondy 

pomiarowej.
4. Sprawdzenie wentylacji kotłowni. Odbiór komina i wentylacji powinien 

być wykonany przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.
5. Dostawca usługi: Usługi Kominiarskie Zbigniew Goły Bielsko – Biała  tel 

kom 604 377-912 oraz www.uslugikominiarskie.pl
5. Prowadzenie rur / podwieszanie.

1. Podwieszanie indywidualnych  rurociągów do stropu jest nieakceptowalne. 
Należy wykonać podpory montując prowadnice z elementów zawieszeń 
systemu zamocowań do ścian nośnych .

6. Próba szczelności rurociągów nowych rurociągów wodnych.
1. Przed podłączeniem instalacji rurowych kotłowni do systemu budynku 

należy wykonać próbę szczelności w obecności inspektora nadzoru.
7.  Napełnianie instalacji 

1. Zgodnie z instrukcją obsługi wytwórcy kotłów – wodą  bez inhibitorów 
korozji.

8. Płukanie 
1. Płukanie istniejącego systemu grzewczego przed rozpoczęciem demontażu.
2. Płukanie nowych rurociągów poszczególnych obiegów pompowych. 
3. Płukanie nowych rurociągów w kotłowni 
4. Płukanie nowych Rurociągów należy wykonać z obejściem kotłów i 

wymiennika.
5. Wykonawca zabezpieczy sobie usługi firmy specjalistycznej zajmującej się 

czyszczeniem instalacji rurowych / odtłuszczanie /.
6.   Przykładowi wykonawcy takich usług 

1. EKOCHEM-TECH Roman Onopa 54-608 Wrocław, ul. Hłaski 40/4 tel./fax: 
(74) 858-06-21

2. EnvTech sp. z o.o.
42- 600 Tarnowskie Góry, 
(woj. śląskie - 30 km od Katowic) 
ul. Sienkiewicza 47
(na terenie Zakładów Aparatury Chemicznej CHEMET S.A.) 

Tel/Fax: +48 (32) 285 68 29
Tel/Fax: +48 (32) 285 68 16
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7. Pomiary przepływów w obiegach pompowych.
1. Należy dokonać pomiarów przepływu  wody grzewczej i wyregulować do 

wielkości zawartych w projekcie. 
8. Uruchomienie - próby ruchowe kotłów

1. Przed przekazaniem kotłowni  do użytkowania należy przeprowadzić 48-
godzinne  próby ruchowe.

2. Protokół z uruchomienia kotłowni podpisany przez serwis fabryczny 
należy dołączyć do dokumentacji kotłowni

12.Instrukcja obsługi kotłowni – wersja podstawowa
1. Warunki Ogólne

1. Zgodnie z obowiązującymi nas przepisami wspaniałego UDT w sprawie 
warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń ciśnieniowych  Kotłownia w Szkole w Szczyrku znajduje się w 
kategorii:

2. Kotły cieczowe TD < +110 °C pozycja 32 tabeli i wymagany jest dozór 
ograniczony  i rewizja zewnętrzna co dwa lata.

3. Wymiennik ciepła płytowy – dozór uproszczony bez rewizji
4. Gazowe Podgrzewacze ciepłej wody – dozór uproszczony bez rewizji 

zewnętrznej 
5. Naczynia wzbiorcze -  dozór uproszczony bez rewizji.
6. Dla kotłowni nie jest wymagane prowadzenie książki ruchu.
7. Osoba obsługująca kotłownię musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne 

do jej obsługi. 
8. Wszelkie prace związane z obsługą i eksploatacją urządzeń muszą być 

wykonywane zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń wydanymi przez 
producenta.

9. Instrukcje szczegółowe:
1. Praca kotłowni w budynku szkoły ZSPiG w Szczyrku jest w pełni 

zautomatyzowana. W normalnej pracy kotłowni NIE  wymagane są 
jakiekolwiek ręczne włączania i wyłączania urządzeń.

2. Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie są włączone poprzez „szafkę 
sterowniczą. Zabezpieczenia termiczne / i odłączniku zlokalizowane są w 
górnej części szafki sterowniczej.

3. Sterownik jest zasilany poprzez UPS który podtrzymuje jego pracę / 
zbieranie danych /.

10.Awaryjne uruchamianie pomp i zaworów.
1. Awaryjnie można przełączyć przełącznikiem na szafce sterowniczej 

pompy do pracy ciągłej / pozycja ręczne /.
2. Awaryjnie można przestawić ręcznie pozycją zaworu 3-drogowego 

przełącznikiem i pokrętłem zgodnie z instrukcją producenta.
3. Awaryjne ręczne uruchamianie kotła jedynie według instrukcji 

producenta przy ścisłym przestrzeganiu jego zaleceń.
11.Uruchamianie po awaryjnym wyłączeniu kotłowni
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1. Ustalić  przyczynę wyłączenia i ją usunąć samodzielnie lub przy braku 
możliwości ustalenia przyczyny  przez serwis kotłów albo sterowania.

2. Następnie:
1. Sprawdzić ciśnienie wody w obydwu częściach systemu.
2. Sprawdzić i potwierdzić że wszystkie bezpiecznik są włączone
3. Sprawdzić otwarcie zaworu gazowego na zewnątrz .
4. Załączyć zasilanie do szafki sterowniczej / która włącza również 

oświetlenie. 
5. Po załączeniu zasilania elektrycznego kotłownia powinna podjąć 

normalną pracę.
12.Eksploatacja urządzeń kotłowni   

1. Czynności codzienne:
1. Zasadniczo kotłownia nie wymaga wykonywania  codziennej obsługi 

poza sprawdzenie podłogi czy są ślady wycieków
2. Czynności okresowe:

1. Czyszczenie filtrów
2. Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa.
3. Obsługa kotłów zgodnie z instrukcją producenta
4. Sprawdzanie pracy naczyń wzbiorczych.

3. Roczne czynności sprawdzające przed sezonem grzewczym:
1. Sprawdzenie pracy kotłów przez serwis fabryczny
2. Sprawdzenie pracy podgrzewaczy ciepłej wody.
3. Sprawdzenie kalibracji czujników 

4. Sytuacja awaryjne – zasadniczo mamy trzy  rodzaje sytuacji awaryjnych:
1. Typu przecieki , rozszczelnienie systemu wymaga kwalifikowanego 

instalatora do usunięcia tego typu awarii.
2. Typu niedotrzymywania warunków temperaturowych jak Obniżenie 

temperatury w jednej strefie budynku, Obniżenie temperatury w 
całym budynku  budynku wymaga interwencji serwisu systemu 
sterowania.

3. Typu zadziałania zabezpieczeń kotłów czy czujników:
1. Zadziałanie czujnika gazu:Należy powiadomić pogotowie gazowe 

w celu zlokalizowania miejsca wycieku gazu.
2. Zadziałanie zabezpieczeń wewnątrz kotła / jednego/ Sprawdzić 

ekran po kody błędu Zawiadomić serwis
3. Przewody wentylacyjne i spalinowe oraz instalacja gazowa 

powinny być co najmniej raz w roku poddawane okresowej 
kontroli.

4. Eksploatacja podgrzewaczy ciepłej wody
1. Przynajmniej raz w roku sprawdzić anodę magnezową, W razie 

zużycia wymienić.
5. Wykonawca  przygotuje materiały do instrukcji obsługi systemu 

kotłowni która będzie zawierała: Protokoły pomiarów, badań, 
uruchomień, Instrukcje obsługi od producentów zamontowanych 
urządzeń
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13.PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ KOTŁOWNI  

1. Opis istniejącego systemu   

2. Istniejące przyłącze gazowe średnioprężne jest doprowadzone do ściany 
budynku szkoły i zlokalizowane  od strony górnego parkingu.

3. Istniejąca stacja redukcyjno – pomiarowa  jest wyposażona w :

1. Zawór odcinający 

2. Stację reduktorów

3. Gazomierz 

4. Ręczny zawór odcinający po stronie zredukowanego ciśnienia

5. Automatyczny zawór odcinający ZB-65 produkcji Flama sterowany 
czujnikiem gazu w kotłowni. Nie ma centralki alarmowej ani sygnalizacji 
akustycznej.

1. Zawór ten oraz czujnik gazu  należy odłączyć od zasilania. Nowy 
system detekcji gazu będzie zainstalowany.

4. Gazociąg niskoprężny o średnicy dn 65 zasila w gaz urządzenia w kuchni / 
taboret gazowy oraz przepływowy podgrzewacz ciepłej wody /  oraz 
kotłownię, jest to wspólny gazociąg. 

2. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa  

W ramach wykonania instalacji gazowej zainstalowane będą następujące 
przybory: 

- kocioł gazowy kondensacyjny wiszący, jednofunkcyjny o mocy 92kW, 
pracujący na potrzeby c.o., np. Wolf CGB 100 - szt.3

- pojemnościowy podgrzewacz gazowy o mocy 17,6kW, pracujący na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej, np. Richmond PL50-60 - szt.2

1. Dostosowanie do wymagań zawartych w przepisach:

1. Konieczne jest zamontowanie drzwi p-pożarowych przy wejściu do 
pomieszczenia kotłów a tym samym zmianie ulega układ kotłowni. 

2. Przepisy nie pozwalają również na przyłączanie do przewodu gazowego 
zasilającego urządzenia w kotłowni innych odbiorników gazu, a zawór 
odcinający automatyczny, będącym elementem składowym urządzenia 
sygnalizująco-odcinającego powinien być instalowany poza budynkiem.

W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie lokalizacji 
zaworów odcinających ręcznych i automatycznych do nowych wymagań 
w związku z remontem kotłowni.

2. Zmiany urządzeń
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1. Układ i ilość urządzeń gazowych uległa zmianie co powoduje 
konieczność zmiany układu rozprowadzenia gazu jak pokazano na 
rysunkach.

2. Ilość urządzeń oraz ich moce zestawiono w tabeli poniżej.

3. Opis nowej  instalacji gazowej

1. Istniejące przyłącze, gazomierz, reduktory, zawory poza kotłowią oraz 
rurociąg gazowy do nowych drzwi w kotłowni pozostają bez zmian.

1. Istniejący automatyczny zawór gazowy w skrzynce gazomierzowej 
należy odłączyć od sterowania w kotłowni 

2. Nowy zawór odcinający gazowy dn -65 będzie przy wejściu do kotłowni.

3. Nowy zawór odcinający automatyczny zamontowany na zewnątrz 
budynku w skrzynce ochronnej.

4. Nowe zabezpieczenia przed wypływem gazu, centralka alarmowa, oraz 
czujniki i sygnalizacja alarmów.

1. Ze względu na układ kotłowni planujemy zastosowanie dwóch 
czujników gazu:

1. Jeden nad instalacją zasilającą kotły grzewcze

2. Drugi nad instalacją zasilającą podgrzewacze ciepłej wody.

4. System zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu.

1. Instalacja  gazowa będzie  wyposażona w system sygnalizująco-
alarmujący i odcinający.

2. Dla ograniczenia niebezpieczeństwa ulatniania się gazu w kotłowni 
zastosowano aktywny system zabezpieczenia typu GX produkcji GAZEX z 
detektorami  gazu umieszczonymi pod stropem kotłowni nad kotłami 
kondensacyjnymi i nad podgrzewaczami,  z modułem alarmowym MD-2.Z, 
z elektrozaworem typu MAG, umieszczonym na zewnątrz kotłowni.

3. Na projektowanym rurociągu gazowym na ścianie zewnętrznej jak 
pokazano na rysunku  należy zamontować zawór odcinający Dn65 i 
elektromagnetyczny zawór odcinający samozamykający MAG-3 Dn  65 
sterowany z modułu przez detektory  gazu naturalnego DEX-1 
zamontowane pod stropem .

4. Po zadziałaniu zawór otwierany jest ręcznie po uprzednim ustaleniu 
przyczyny zadziałania. 

5. System zaczyna działać przy 10% DGW –włączają się sygnalizatory. Przy 
30% DGW zamyka się zawór główny dla kotłowni. 

6. Zawór elektromagnetyczny zamontować w wentylowanej szafce na 
zewnątrz kotłowni. Na szafce powinien znajdować sie napis – „gaz”. Szafkę 
montować minimum 0,50 m nad terenem i 1,0 m od okien i drzwi.

7. Otwieranie zaworu można wykonać tylko ręcznie- specjalnym kluczem.
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8. System zasilany jest napięciem 230V z obwodu dedykowanego z szafki 
sterowniczej.

5. Zestawienie mocy podłączanych urządzeń:

Urządzenie Model Moc 
jednostkow
a 

Jednostkow
e zużycie 
gazu m³/h 

Ilość szt Zapotrzebow
anie gazu 
m³/h 

1 Kocioł kondensacyjny 
K-1, K-2, K-3

Wolf CGB 
100 

91,9 kW 10.03 3 30,09

2 Podgrzewacz 
pojemnościowy ciepłej 
wody użytkowej 
Richmond

P-1 i P-2

Richmond 
PL50-60

17,6 kW 2.05 2 4,10

Całkowite zapotrzebowanie gazu dla Remontowanej Kotłowni ZSPiG NR 1 34,19m³/h 

Przybory istniejące poza kotłownią:

3 Taboret gazowy w kuchni Brak danych 10 1 1 1

4 Podgrzewacz przepływowy 
ciepłej wody w kuchni 

Junkers BW 17.4 2,04 1 2,04

Całkowite zapotrzebowanie gazu dla ZSPiG NR 1 37,23m³/h 

3. Pomieszczenie kotłowni – wymagania

1. Kubatura: 
1. Wymagana kubatura wynikająca z obciążenia cieplnego zainstalowanych 

urządzeń w kotłowni wynosi: (310 kW) : 4,65 = 66,8 m3

2. Kubatura projektowanej kotłowni wynosi: 125 m3 czyli Wymagany 
warunek jest dotrzymany.

2. Wentylacja kotłowni 
1. Pomieszczenie należy dostosować do wymogów jakim powinna 
odpowiadać kotłownia gazowa tj. zgodności z PN/B-02431-1 
2. Do odbioru instalacji przedłożyć zaświadczenie kominiarskie o 
poprawności wykonania  wentylacji oraz kanału spalinowego.
3. Wentylacja wywiewna ogólna kotłowni  jest grawitacyjna. 
4. W  entylacja nawiewna   : 

1. Wg PN przyjmuję 5 cm2 na 1 kW: 5 x 310  = 1650 cm2
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2. Istniejący kanał nawiewny w ścianie zewnętrznej blaszany 
"zetowy" o wym. 500 x 400 mm jest wystarczający

3.  Istniejącą czerpnię należy umieścić co najmniej 100cm ponad 
terenem

4. Istniejący wylot powietrza jest 30cm ponad posadzką kotłowni.

              5. Wentylacja wywiewna ogólna wymagana:

1. Vw = 0,5 x 1650 = 825 cm2

2. W kotłowni znajduje się istniejący kanał  murowany 37cmx40cm = 
1480 cm² / dotychczas używany jako spalinowy / który będzie 
używany jako wentylacyjny.
 

                6. Odprowadzenie spalin / opis tylko / :
1. Odprowadzenie spalin  z kotłów kondensacyjnych będzie 

wykonane z elementów systemu kominowego z wkładów ze 
stali kwasoodpornej przystosowanego do pracy przy 
nadciśnieniu.  

2. W/w odprowadzenie spalin będzie zmontowane w istniejącym 
kominie murowanym o wymiarach 300mm  x 230mm / obecnie 
używanym jako kanał wentylacyjny/

3. Odprowadzenie spalin z podgrzewaczy ciepłej wody  będzie 
wykonane z wkładów kominowych kwasoodpornych   o średnicy 
dn 200  zmontowanym w istniejącym kominie  murowanym  o 
wymiarach 260 x 270 / obecnie używanym jako kanał spalinowy / 

4. Izolacja wkładów kominowych i wypełnienie przestrzeni pomiędzy 
kanałem murowanym a wkładem kominowym będzie wykonane z 
granulatu keramzytowego.

5.  Rurkę skroplin wyprowadzić nad lejek spustowy i podłączyć do 
kanalizacji za pomocą syfonu. 

4. Materiały 
1. Rurociągi 

9. Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych 
czarnych, typ średni wg PN-80/H-74219 łączonych za pomocą spawania na 
styk.

     2. Armatura
1.Zawór gazowy kołnierzowy dn - 65

1. Do zastosowania jako zawory odcinające przy wejściu do kotłowni oraz 
na zewnątrz w skrzynce gazowej przed zaworem automatycznym. 

2. Zawór gazowy kulowy z przyłączem kołnierzowym.
1. PN-16 
2. producent WEBA 
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10.Kurek gazowy dla dn < 50 
1. Zastosowanie na podłączeniach rur gazowych do urządzeń dla średnic 

do średnic 50 mm
2. Kurek gazowy pełno-przelotowy, połączenie gwintowane, 
3. PN 20 z aprobatą techniczną do stosowania w instalacjach gazowych.
4. Producent Valvex

11.Filtr do gazu 
1. Filtr siatkowy skośny do instalacji gazowych.
2. Korpus filtra z mosiądzu.
3. PN 20 z aprobatą techniczną do stosowania w instalacjach gazowych.
4. Producent Valvex

12.Śrubunek – dwuzłączka 
1. Dwuzłączka do gazu niklowana 
2. Uszczelka O-ring z gumy NBR70 
3. Ciśnienie max pracy 2 Mpa z aprobatą techniczną do stosowania w 

instalacjach gazowych.
4. Producent Valvex

13.System detekcji gazu

1. Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX-2 w skład 
którego wejdą następujące elementy:

2. Moduł sterujący MD-2.Z
3. Pełnoprzelotowy Zawór klapowy  MAG-3 dn=65 
4. Czujniki – detektory gazu typu DEX – 2 sztuki.
5. Producent: Gazex

14.Szafka ochronna zaworów gazowych 

15.Szafka  wentylowana naścienne o wymiarach 600x600x250 mm z 
tworzywa sztucznego / żółta /  zamykana na klucz kominiarski.

1. Wsporniki, elementy mocujące

1. System stalowych elementów wsporczych, obejm, ocynkowanych.

2. Producent Niczuk, Valraven 

5. Prace Montażowe – Warunki wykonania instalacji gazowej 
1. Instalację wykonać zgodnie z projektem oraz przepisami, zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/2002 poz.690 z 
późniejszymi zmianami).

2. Całość robót wykonać zgodnie z :
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- niniejszą dokumentacją
- Warunkami Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II 
„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.
- Obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż.
- Aktualnymi Branżowymi Normami i przepisami.

3. Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.
4. Wszystkie obowiązujące przepisy BHP oraz wymagania dla prac przy instalacji 
gazowej muszą być przestrzegane w czasie wykonywania prac na obiekcie.
5. Wykonawca zawiadomi dostawcę gazu w celu odcięcia dopływu gazu, 
opróżnienia rurociągów przed rozpoczęciem prac demontażowych w kotłowni. 
Montażowych.
6. Prace spawalnicze rurociągów gazowych muszą być wykonywane przez 
spawacza z uprawnieniami do spawania gazowego i przeszkolonego pod 
względem BHP przy robotach spawalniczych rurociągów gazowych.
7. Prace montażowe instalacji gazowej muszą być wykonywane przez montera 
instalacji gazowej z aktualnymi uprawnieniami gazowymi.
8. Kocioł gazowy powinien mieć samoczynne zabezpieczenie przed skutkami 

spadku ciśnienia lub wyłączenie dopływu gazu.
9. Wszystkie zastosowane urządzenia gazowe powinny posiadać atesty 
dopuszczające je do obrotu i stosowania.
10. Kocioł grzewczy należy podłączyć do kanału spalinowego odpowiedniego dla 
danego typu kotła.
11. Połączenia gwintowane 
12. Połączenia z armaturą należy wykonać za pomocą łączników gwintowanych. 
Do połączeń gwintowanych należy używać konopii i pasty uszczelniającej, 
połączenia na gwint z uszczelnieniem nitkami konopnymi nasyconymi pastą 
niewysychającą jedynie przed armatura oraz urządzeniem gazowym (kotłem, 
podgrzewaczem)
13. Przed przyborami zamontować kurki kulowe do gazu.
14. Podłączenie urządzeń gazowych wykonać poprzez dwuzłączkę / śrubunek
15. Przed każdym kotłem gazowym należy zamontować na poziomym   odcinku 

przewodu zawór kulowy odcinający oraz filtr do gazu.
16. Rurociągi gazowe w budynku należy układać nad tynkiem  w odległości 3 cm 

od tynku, mocując je na wspornikach  co 2,0 do 3,0 m.
17. Spadek przewodów 0,4%  utrzymać w kierunku dopływu gazu, pionów lub 
przyborów.
18. Całość instalacji gazowej i kominów należy uziemić.
19. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w rurach ochronnych o dwie 

średnice większych od rury przewodowej. Przestrzeń uszczelnić elastycznym 
nie powodującym korozji szczeliwem. 
20. Instalację gazową po wykonaniu  i dostatecznym utwardzeniu złączy, należy 
poddać sprawdzeniu, próbie szczelności i wytrzymałości przed jej pomalowaniem 
na zółto farbą antykorozyjną i oddaniem do użytku.

6. Uruchomienie 
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1. Przed uruchomieniem instalacji gazowej należy uzyskać  zaświadczenie o 
prawidłowym podłączeniu i funkcjonowaniu przewodów spalinowych i wentylacyjnych 
(protokół kominiarski).

2. Zagazowanie i uruchomienie instalacji należy przeprowadzić przy udziale 
dostawcy gazu.

7. Próby Szczelności  .   
1. Komisyjną próbę szczelności instalacji gazowej wykonuje się 

sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 50 kPa, a jej pozytywny wynik 
uznaje się, gdy manometr w ciągu ½ godziny nie wykazuje spadku 
ciśnienia. 

2. Jeśli 3-krotna próba jest negatywna instalację należy wykonać od 
nowa.

3. Próbę musi przeprowadzić osoba  z aktualnymi uprawnieniami 
gazowymi.

4. Uruchomienie dostawy gazu powinno nastąpić po sprawdzeniu 
wentylacji kotłowni.

Odbiór komina i wentylacji powinien być wykonany przez uprawnionego mistrza 
kominiarskiego.
Dostawca usługi: Usługi Kominiarskie Zbigniew Goły Bielsko – Biała  tel kom 604 377-
912 oraz www.uslugikominiarskie.pl
Dla  każdej przeprowadzonej  próby i pomiarów   należy sporządzić protokół.

8. Odbiór instalacji
 

1. Odbiór instalacji rozpoczyna się od sprawdzenia zaświadczenia kominiarskiego 
określającego prawidłowość podłączenia przewodów wentylacyjnych i 
spalinowych oraz ich sprawne działanie, wystawione przez uprawnionego 
kominiarza.
2. Prace związane z odbiorem obciążają wykonawcę robót.
3. Kontrolę taką wykonuje się pod kątem:

-zgodności wykonania z projektem
-jakości wykonania

3. WYTYCZNE DLA BRANŻ:
a) roboty budowlane

Drzwi do kotłowni (wewnętrzne) wykonać o odporności ogniowej 0,5 godz, otwierane na zewnątrz 
kotłowni bez klamki (pod naciskiem ramienia).
Ściany i strop kotłowni muszą być szczelne o odporności ogniowej min. 1 godziny.
Podsadzka w kotłowni ognioodporna.
Przejścia  rurociągów  przez  ściany  wewnętrzne  wydzielające  kotłownię  uszczelnić  masą 
uszczelniającą Hilti o odporności ogniowej klasy EI 60.
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1. Zabezpieczenia p-pożarowe dotyczące drzwi i uszczelnienia przejść przez ściany oraz 
stropy są ujęte i opracowane w Projekcie Budowlanym Zamiennym Przebudowy 
Kotłowni- Część Technologiczna.
2. Przewody wentylacyjne i spalinowe oraz instalacja gazowa powinny być co najmniej 
raz w roku poddawane okresowej kontroli.

 
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Zgodnie  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. opublikowanym w Dz.U. nr 120 
poz. 1126  dla przedmiotowych prac  jest wymagane opracowanie planu BIOZ.

14 -   PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO KOTŁOWNI  
1. Z  akres projektu  
2. Projekt obejmuje wykonanie zasilania rozdzielni sterującej automatyką 

kotłowni z rozdzielni głównej budynku szkoły oraz przebudowę na inną 
ścianę istniejącej rozdzielni oświetlenia kotłowni wraz z wyprowadzonymi z 
niej obwodami oświetleniowymi (ze względu na kolizję z projektowanymi 
urządzeniami kotłowni).

2. Zasilanie rozdzielni sterującej kotłownią  

3. Dla zasiania rozdzielni sterującej kotłownią projektuje się wykonanie nowej 
linii zasilającej z rozdzielni głównej obiektu. Zasilanie wykonać przewodami DY 
5x4mm2 długości 30m w korytkach instalacyjnych. Trasę linii zasilającej 
prowadzić pod sufitem w korytarzu szkoły a następnie pionowo w dół i 
poprzez przepust w stropie do kotłowni. Korytko instalacyjne mocować do 
ściany za pomocą kołków rozporowych co ok. 80cm.

4. Dla zabezpieczenia przewodów linii zasilającej rozdzielnię sterowania kotłowni 
nad istniejącą rozdzielnią główną obiektu zabudować natynkową rozdzielkę S-
4 z wyłącznikiem instalacyjnym S303C 25A. Zasilanie rozdzielki wprowadzić z 
rozdzielni głównej kabelkiem YDY 5x4mm2 sprzed istniejących zabezpieczeń 
obwodowych.

5. Przebudowa rozdzielni oświetlenia kotłowni  

1. Ze względu na kolizję istniejącej rozdzielni zasilającej oświetlenia kotłowni z 
projektowaną zabudową urządzeń grzewczych należy przebudować 
rozdzielnię poza obręb kolizji (na inną ścianę pomieszczenia kotłowni). W 
tym celu należy przedłużyć linię zasilającą rozdzielnię z rozdzielni głównej 
obiektu stosując kabel tego samego typu i przekroju co istniejący (YKY 
4x4mm2) . Połączenie pomiędzy kablem istniejącym a projektowanym 
wykonać w natynkowej puszce instalacyjnej IP 54. Przewody obwodów 
oświetleniowych wychodzące z rozdzielni przełożyć do przebudowanej 
rozdzielni. Długość  istniejących przewodów powinna wystarczyć do 
wprowadzenia ich do przebudowanej rozdzielki bez konieczności ich 
przedłużania. W przypadku gdyby przewody okazały się zbyt krótkie należy 
je przedłużyć przewodem tego samego typu i przekroju co istniejący (YDY 
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2x1,5mm2) wykonując połączenie w puszce rozgałęźnej natynkowej IP 54 
lub wymienić przewód na nowy.

6. Zestawienie materiałów podstawowych  

1. Skrzynka natynkowa S-4 1 szt

2. Przewód DY 5x4mm2 31 m

3. Wyłącznik instalacyjny S303C 25A 1 szt

4. Korytko instalacyjne 45x30mm 30 m

5. Kołki rozporowe Ø6 40 szt

6. Materiał drobne i konserwacyjne

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

8. Zakres robót

1. zabudowa skrzynki rozdzielczej S-4

2. zabudowa pionu zasilającego rozdzielnię sterowniczą kotłowni

3. przebudowa rozdzielki oświetlenia kotłowni

9. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

1. Budynek szkoły

10.Elementy mogące stwarzać zagrożenie

1. rozdzielnia główna energetyczna obiektu, praca przy użyciu sprzętu 
mechanicznego, praca na wysokości

11.Przewidywane zagrożenia

1. Największym zagrożeniem przy pracach związanych z realizacją zadania 
określonego w zakresie robót jest:

2. porażenie prądem elektrycznym z możliwym skutkiem śmiertelnym (przy 
podpinaniu gotowej instalacji do rozdzielni głównej 0,4kV)

3. porażenie prądem przy obsłudze elektrosprzętu mechanicznego (wiertarki, 
młoty udarowe itp.)

4. spadnięcie z drabiny w czasie układania przewodów pod stropem oraz na 
ścianach na wysokości powyżej 2m (konieczność pracy z rusztowania)

5. stłuczenia przy kuciu otworów w przegrodach

6. zapylenie dróg oddechowych i oczu przy pracach związanych z kuciem 
otworów w przegrodach

7. drobne skaleczenia przy pracy drobnym sprzętem ręcznym (wkrętaki, 
szczypce, młotki itp.) oraz elektrosprzętem

12.Sposób prowadzenia instruktażu
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13.Przed przystąpieniem do robót kierujący pracownikami przeprowadza 
instruktaż BHP wskazując miejsca zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia 
przed wypadkiem.

14.Wskazanie środków zapobiegającym niebezpieczeństwu wypadku

1. wyłączyć i uziemić urządzenie energetyczne

2. odpowiednio oznaczyć miejsce pracy

3. egzekwować od pracowników stosowania właściwych środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i 
sprzętu (drabiny, elektrosprzęt, drobny sprzęt ręczny)
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