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Adres obiektu: 
Szczyrk ul. Leœna

UK£AD SIECI NN - TT

LEGENDA:

proj. linia kablowa oœwietlenia ulicznego.

proj. s³upy oœwietleniowe

proj. linia napowietrzna oœw. ulicznego

proj. oprawy oœwietleniowe

PROJ. NAPOWIETRZNA LINIA OŒWIETLENIOWA 4x25 AsXS d³.217 mb      ISTN. LINIA NISKIEGO NAPIÊCIA 4x50+35AL 4x35 d³.64mb
 ZDEMONTOWAÆ I ZABUDOWAÆ LINIÊ 4x50+2x25 AsXS d³. 64mb 

PROJ. KABLOWA LINIA OŒWIETLENIA  ULICZNEGO  YAKY 4x35 d³.120 mb

proj.  OP S-100W/400

istn. 4x50+35 AL S-520

-34-

        istn. RK-10 nr 1         .
OUR-125W zdemontowaæ
i przenieœæ na s³up N nr 2

proj.  OP S-100W/400

istn. oœw.YAKY 4x35mm2 S-40903

istn. latarnia oœwietleniowa

-4
3-

-21-

istn. RN-10 nr 2 proj.N E-10,5/4,3.
  proj. OUR-125W przeniesiona
        ze s³upa RK-10 nr 1

proj.GXO 0,5/5kA.Ru<10om

proj.  OP S-100W/400

istn. 1x25 AL d³.85mb  zdemontowaæ

-2
0
-

-30-

istn. P szt.2 zdemontowaæ 

-36-

-43-

proj. N E-10,5/4,3 nr 5
   proj.OUSc-100W

-46-

-46-

-46-

proj. N E-10,5/4,3 nr 6
   proj.OUSc-100W

 proj. P-10 nr 7 .
proj.OUSc-100W

proj. K E-10,5/4,3 nr 8
    proj.OUSc-100W

-34-

proj.przepych RS 100mm d³.9mb 

proj.przepych RS 100mm d³.9mb 

        istn. RK-10 nr 3         .
OUR-125W zdemontowaæ
i przenieœæ na s³up nr 4

    proj. N E-10,5/4,3 nr 4    .
proj. OUR-125W przeniona
       ze s³upa nr 3

proj.D.V.K. 110 mm d³.2x2mb 

proj.GXO 0,5/5kA.Ru<10om

proj.GXO 0,5/5kA.Ru<10om
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