
konduktancja przekrój 
rezystancja 
jedn 

reaktancja 
jedn. długosc rezystancja reaktancja napięcie 

moc 
obciaz cos_fi tg_fi Delta_u_% 

[m/(Ohm*mm^2)] s [mm^2] r' [Ohm/m] 
x' 

[Ohm/m] l [m] R [Ohm] X [Ohm] Un [V] P [W] 3f 

Zasilanie do złączka 
kablowego ZKR1                         

Kabel od stacji 33 240 0,00013 0,00008 190 0,02399 0,0152 400 160 000 0,93 0,40 3,00 
Kabel do ZKR1 33 720 0,00004 0,00008 60 0,00253 0,0048 400 160 000 0,93 0,40 0,44 

                        3,44 
 
Skuteczność ochrony 
przeciwporaŜeniowej                          

Kabel od stacji 33 240 0,00013 0,00008 190 0,02399 0,0152 400 160 000 0,93 0,40 3,00 
Kabel do ZKR1 33 720 0,00004 0,00008 60 0,00253 0,0048 400 160 000 0,93 0,40 0,44 

            0,02652 0,02           
            Suma R Suma X           

Transformator 250kVA 
          0,00870 0,0275 

 


